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Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Универсальный тест оценки качества электропитания

Измеряемая метрика Хорошо Допустимо
Требует 

внимания
На грани Плохо

Число 
точек

Рower general test.[10.0.3.152] UPS Device SNMP Availability (%) n/a n/a n/a n/a n/a 7178

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Input Frequency 
(Hz)

n/a n/a n/a n/a n/a 7178

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Input Voltage 
(VAC)

n/a n/a n/a n/a n/a 7178

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Input Current 
(Amps)

n/a n/a n/a n/a n/a 7178

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125: Output Frequency 
(Hz)

n/a n/a n/a n/a n/a 7178

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Voltage 
(VAC)

n/a n/a n/a n/a n/a 7178

ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ ПИТАНИЯ 99% 100% 100% 100% 7178

В это поле (2 строки) автоматически помещается текст, содержащийся в теле письма, которое вы отправляете на сервер Тест-Ателье.
В этом поле вы можете, например, указать, с какой целью проводится тестирование.

Если вы затрудняетесь самостоятельно интерпретировать Отчет о Здоровье Сети, хотите получить дополнительную информацию и/или 
консультацию Эксперта, обращайтесь в компанию ProLAN или к сертифицированным партнерам компании ProLAN. Услуги платные.

ВНИМАНИЮ ИТ-КОМПАНИЙ!
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ СВОИМ КЛИЕНТАМ, НАПИШИТЕ НАМ ПО АДРЕСУ PARTNER@PROLAN.RU

 ЕСЛИ ВАША КОМПАНИЯ ХОТЕЛА БЫ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ PROLAN, ПРОДАВАТЬ ПРОДУКТЫ PROLAN ИЛИ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Интегральная Оценка Качества Работы Сети («Светофор»)

(C) ProLAN 2008, www.prolan.ru



PHSLA-ON-SERVER1-290708-1135-02

Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Универсальный тест оценки качества электропитания

Измеряемая метрика Хорошо Допустимо
Требует 

внимания
На грани Плохо

Число 
точек

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Current 
(Amps)

n/a n/a n/a n/a n/a 7178

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Power 
(W)

n/a n/a n/a n/a n/a 7178

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Percent 
Load (%)

n/a n/a n/a n/a n/a 7178

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125: UPS Battery Run 
Time (min)

n/a n/a n/a n/a n/a 7178

ИНДЕКС ЗДОРОВЬЯ ПИТАНИЯ 99% 100% 100% 100% 7178

В это поле (2 строки) автоматически помещается текст, содержащийся в теле письма, которое вы отправляете на сервер Тест-Ателье.
В этом поле вы можете, например, указать, с какой целью проводится тестирование.

Если вы затрудняетесь самостоятельно интерпретировать Отчет о Здоровье Сети, хотите получить дополнительную информацию и/или 
консультацию Эксперта, обращайтесь в компанию ProLAN или к сертифицированным партнерам компании ProLAN. Услуги платные.

ВНИМАНИЮ ИТ-КОМПАНИЙ!
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ СВОИМ КЛИЕНТАМ, НАПИШИТЕ НАМ ПО АДРЕСУ PARTNER@PROLAN.RU

 ЕСЛИ ВАША КОМПАНИЯ ХОТЕЛА БЫ СТАТЬ ПАРТНЕРОМ PROLAN, ПРОДАВАТЬ ПРОДУКТЫ PROLAN ИЛИ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Интегральная Оценка Качества Работы Сети («Светофор»)

(C) ProLAN 2008, www.prolan.ru
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Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Рower general test.[10.0.3.152] UPS Device SNMP Availability (%)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0

ProLAN 2008, www.prolan.ru©
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Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] UPS Device SNMP Availability (%)

Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90> Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90>
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 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1135-05

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] UPS Device SNMP Availability (%)

Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90> Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90>
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 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1135-06

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 60: Рower general test.[10.0.3.152] UPS Device SNMP Availability (%)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Input Frequency (Hz)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0

ProLAN 2008, www.prolan.ru©



PHSLA-ON-SERVER1-290708-1135-08

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Input Frequency (Hz)

Интервал Среднее Персентиль 75< Персентиль 90< Интервал Среднее Персентиль 75< Персентиль 90<
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 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1135-09

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Input Frequency (Hz)

Интервал Среднее Персентиль 75< Персентиль 90< Интервал Среднее Персентиль 75< Персентиль 90<
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Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 60: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Input Frequency (Hz)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Input Voltage (VAC)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Input Voltage (VAC)

Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90> Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90>
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228
n/a

227
n/a

227
n/a

07:00-07:20
226
n/a

225
n/a

224
n/a

01:20-01:40
228
n/a

228
n/a

227
n/a

07:20-07:40
225
n/a

224
n/a

223
n/a

01:40-02:00
229
n/a

228
n/a

228
n/a

07:40-08:00
225
n/a

223
n/a

222
n/a

02:00-02:20
229
n/a

228
n/a

227
n/a

08:00-08:20
223
n/a

221
n/a

220
n/a

02:20-02:40
228
n/a

227
n/a

227
n/a

08:20-08:40
223
n/a

221
n/a

220
n/a

02:40-03:00
228
n/a

227
n/a

227
n/a

08:40-09:00
222
n/a

220
n/a

219
n/a

03:00-03:20
229
n/a

228
n/a

227
n/a

09:00-09:20
221
n/a

219
n/a

218
n/a

03:20-03:40
229
n/a

228
n/a

227
n/a

09:20-09:40
221
n/a

219
n/a

218
n/a

03:40-04:00
229
n/a

228
n/a

227
n/a

09:40-10:00
221
n/a

219
n/a

219
n/a

04:00-04:20
229
n/a

228
n/a

227
n/a

10:00-10:20
220
n/a

218
n/a

218
n/a

04:20-04:40
229
n/a

229
n/a

227
n/a

10:20-10:40
220
n/a

218
n/a

217
n/a

04:40-05:00
229
n/a

228
n/a

227
n/a

10:40-11:00
220
n/a

217
n/a

217
n/a

05:00-05:20
229
n/a

228
n/a

228
n/a

11:00-11:20
220
n/a

217
n/a

217
n/a

05:20-05:40
229
n/a

228
n/a

228
n/a

11:20-11:40
220
n/a

217
n/a

217
n/a

05:40-06:00
228
n/a

228
n/a

226
n/a

11:40-12:00
221
n/a

218
n/a

217
n/a

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0

ProLAN 2008, www.prolan.ru©



PHSLA-ON-SERVER1-290708-1135-13

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Input Voltage (VAC)

Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90> Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90>

12:00-12:20
221
n/a

218
n/a

218
n/a

18:00-18:20
224
n/a

222
n/a

221
n/a

12:20-12:40
220
n/a

218
n/a

216
n/a

18:20-18:40
224
n/a

222
n/a

222
n/a

12:40-13:00
221
n/a

218
n/a

218
n/a

18:40-19:00
225
n/a

223
n/a

222
n/a

13:00-13:20
220
n/a

217
n/a

217
n/a

19:00-19:20
225
n/a

223
n/a

223
n/a

13:20-13:40
220
n/a

217
n/a

217
n/a

19:20-19:40
225
n/a

223
n/a

223
n/a

13:40-14:00
220
n/a

217
n/a

217
n/a

19:40-20:00
226
n/a

224
n/a

224
n/a

14:00-14:20
220
n/a

217
n/a

216
n/a

20:00-20:20
226
n/a

225
n/a

224
n/a

14:20-14:40
220
n/a

217
n/a

216
n/a

20:20-20:40
226
n/a

225
n/a

225
n/a

14:40-15:00
220
n/a

217
n/a

216
n/a

20:40-21:00
226
n/a

225
n/a

225
n/a

15:00-15:20
220
n/a

217
n/a

217
n/a

21:00-21:20
227
n/a

226
n/a

225
n/a

15:20-15:40
220
n/a

217
n/a

216
n/a

21:20-21:40
227
n/a

226
n/a

225
n/a

15:40-16:00
220
n/a

217
n/a

216
n/a

21:40-22:00
226
n/a

226
n/a

225
n/a

16:00-16:20
221
n/a

217
n/a

217
n/a

22:00-22:20
226
n/a

225
n/a

224
n/a

16:20-16:40
221
n/a

218
n/a

217
n/a

22:20-22:40
225
n/a

225
n/a

223
n/a

16:40-17:00
221
n/a

218
n/a

217
n/a

22:40-23:00
226
n/a

225
n/a

223
n/a

17:00-17:20
222
n/a

219
n/a

219
n/a

23:00-23:20
226
n/a

226
n/a

224
n/a

17:20-17:40
222
n/a

220
n/a

219
n/a

23:20-23:40
227
n/a

227
n/a

225
n/a

17:40-18:00
223
n/a

221
n/a

220
n/a

23:40-00:00
228
n/a

228
n/a

225
n/a

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1135-14

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 60: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Input Voltage (VAC)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1135-15

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Input Current (Amps)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0

ProLAN 2008, www.prolan.ru©



PHSLA-ON-SERVER1-290708-1135-16

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Input Current (Amps)

Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90> Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90>

00:00-00:20
2,21
n/a

2
n/a

2
n/a

06:00-06:20
2,26
n/a

2
n/a

2
n/a

00:20-00:40
2,16
n/a

2
n/a

2
n/a

06:20-06:40
2,24
n/a

2
n/a

2
n/a

00:40-01:00
2,14
n/a

2
n/a

2
n/a

06:40-07:00
2,21
n/a

2
n/a

2
n/a

01:00-01:20
2,33
n/a

2
n/a

2
n/a

07:00-07:20
2,26
n/a

2
n/a

2
n/a

01:20-01:40
2,14
n/a

2
n/a

2
n/a

07:20-07:40
2,23
n/a

2
n/a

2
n/a

01:40-02:00
2,12
n/a

2
n/a

2
n/a

07:40-08:00
2,24
n/a

2
n/a

2
n/a

02:00-02:20
2,15
n/a

2
n/a

2
n/a

08:00-08:20
2,45
n/a

2
n/a

2
n/a

02:20-02:40
2,13
n/a

2
n/a

2
n/a

08:20-08:40
2,18
n/a

2
n/a

2
n/a

02:40-03:00
2,14
n/a

2
n/a

2
n/a

08:40-09:00
2,24
n/a

2
n/a

2
n/a

03:00-03:20
2,19
n/a

2
n/a

2
n/a

09:00-09:20
2,36
n/a

2
n/a

2
n/a

03:20-03:40
2,19
n/a

2
n/a

2
n/a

09:20-09:40
2,27
n/a

2
n/a

2
n/a

03:40-04:00
2,16
n/a

2
n/a

2
n/a

09:40-10:00
2,31
n/a

2
n/a

2
n/a

04:00-04:20
2,14
n/a

2
n/a

2
n/a

10:00-10:20
2,33
n/a

2
n/a

2
n/a

04:20-04:40
2,2
n/a

2
n/a

2
n/a

10:20-10:40
2,36
n/a

2
n/a

2
n/a

04:40-05:00
2,11
n/a

2
n/a

2
n/a

10:40-11:00
2,3
n/a

2
n/a

2
n/a

05:00-05:20
2,23
n/a

2
n/a

2
n/a

11:00-11:20
2,34
n/a

2
n/a

2
n/a

05:20-05:40
2,16
n/a

2
n/a

2
n/a

11:20-11:40
2,33
n/a

2
n/a

2
n/a

05:40-06:00
2,28
n/a

2
n/a

2
n/a

11:40-12:00
2,4
n/a

2
n/a

2
n/a

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1135-17

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Input Current (Amps)

Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90> Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90>

12:00-12:20
2,45
n/a

2
n/a

2
n/a

18:00-18:20
2,35
n/a

2
n/a

2
n/a

12:20-12:40
2,33
n/a

2
n/a

2
n/a

18:20-18:40
2,3
n/a

2
n/a

2
n/a

12:40-13:00
2,35
n/a

2
n/a

2
n/a

18:40-19:00
2,13
n/a

2
n/a

2
n/a

13:00-13:20
2,34
n/a

2
n/a

2
n/a

19:00-19:20
2,17
n/a

2
n/a

2
n/a

13:20-13:40
2,38
n/a

2
n/a

2
n/a

19:20-19:40
2,07
n/a

2
n/a

2
n/a

13:40-14:00
2,32
n/a

2
n/a

2
n/a

19:40-20:00
2,19
n/a

2
n/a

2
n/a

14:00-14:20
2,44
n/a

2
n/a

2
n/a

20:00-20:20
2,21
n/a

2
n/a

2
n/a

14:20-14:40
2,32
n/a

2
n/a

2
n/a

20:20-20:40
2,17
n/a

2
n/a

2
n/a

14:40-15:00
2,29
n/a

2
n/a

2
n/a

20:40-21:00
2,12
n/a

2
n/a

2
n/a

15:00-15:20
2,42
n/a

2
n/a

2
n/a

21:00-21:20
2,16
n/a

2
n/a

2
n/a

15:20-15:40
2,28
n/a

2
n/a

2
n/a

21:20-21:40
2,13
n/a

2
n/a

2
n/a

15:40-16:00
2,28
n/a

2
n/a

2
n/a

21:40-22:00
2,16
n/a

2
n/a

2
n/a

16:00-16:20
2,35
n/a

2
n/a

2
n/a

22:00-22:20
2,29
n/a

2
n/a

2
n/a

16:20-16:40
2,3
n/a

2
n/a

2
n/a

22:20-22:40
2,21
n/a

2
n/a

2
n/a

16:40-17:00
2,29
n/a

2
n/a

2
n/a

22:40-23:00
2,18
n/a

2
n/a

2
n/a

17:00-17:20
2,28
n/a

2
n/a

2
n/a

23:00-23:20
2,2
n/a

2
n/a

2
n/a

17:20-17:40
2,24
n/a

2
n/a

2
n/a

23:20-23:40
2,2
n/a

2
n/a

2
n/a

17:40-18:00
2,29
n/a

2
n/a

2
n/a

23:40-00:00
2,16
n/a

2
n/a

2
n/a

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1135-18

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 60: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Input Current (Amps)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-19

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125: Output Frequency (Hz)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-20

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125: Output Frequency (Hz)

Интервал Среднее Персентиль 75< Персентиль 90< Интервал Среднее Персентиль 75< Персентиль 90<

00:00-00:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

06:00-06:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

00:20-00:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

06:20-06:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

00:40-01:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

06:40-07:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

01:00-01:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

07:00-07:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

01:20-01:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

07:20-07:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

01:40-02:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

07:40-08:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

02:00-02:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

08:00-08:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

02:20-02:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

08:20-08:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

02:40-03:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

08:40-09:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

03:00-03:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

09:00-09:20
49,9
n/a

50
n/a

50
n/a

03:20-03:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

09:20-09:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

03:40-04:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

09:40-10:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

04:00-04:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

10:00-10:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

04:20-04:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

10:20-10:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

04:40-05:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

10:40-11:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

05:00-05:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

11:00-11:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

05:20-05:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

11:20-11:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

05:40-06:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

11:40-12:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-21

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125: Output Frequency (Hz)

Интервал Среднее Персентиль 75< Персентиль 90< Интервал Среднее Персентиль 75< Персентиль 90<

12:00-12:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

18:00-18:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

12:20-12:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

18:20-18:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

12:40-13:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

18:40-19:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

13:00-13:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

19:00-19:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

13:20-13:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

19:20-19:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

13:40-14:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

19:40-20:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

14:00-14:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

20:00-20:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

14:20-14:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

20:20-20:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

14:40-15:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

20:40-21:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

15:00-15:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

21:00-21:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

15:20-15:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

21:20-21:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

15:40-16:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

21:40-22:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

16:00-16:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

22:00-22:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

16:20-16:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

22:20-22:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

16:40-17:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

22:40-23:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

17:00-17:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

23:00-23:20
50
n/a

50
n/a

50
n/a

17:20-17:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

23:20-23:40
50
n/a

50
n/a

50
n/a

17:40-18:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

23:40-00:00
50
n/a

50
n/a

50
n/a

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-22

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 60: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125: Output Frequency (Hz)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-23

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Voltage (VAC)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0

ProLAN 2008, www.prolan.ru©



PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-24

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Voltage (VAC)

Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90> Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90>

00:00-00:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

06:00-06:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

00:20-00:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

06:20-06:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

00:40-01:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

06:40-07:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

01:00-01:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

07:00-07:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

01:20-01:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

07:20-07:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

01:40-02:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

07:40-08:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

02:00-02:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

08:00-08:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

02:20-02:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

08:20-08:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

02:40-03:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

08:40-09:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

03:00-03:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

09:00-09:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

03:20-03:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

09:20-09:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

03:40-04:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

09:40-10:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

04:00-04:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

10:00-10:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

04:20-04:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

10:20-10:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

04:40-05:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

10:40-11:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

05:00-05:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

11:00-11:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

05:20-05:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

11:20-11:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

05:40-06:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

11:40-12:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-25

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Voltage (VAC)

Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90> Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90>

12:00-12:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

18:00-18:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

12:20-12:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

18:20-18:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

12:40-13:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

18:40-19:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

13:00-13:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

19:00-19:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

13:20-13:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

19:20-19:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

13:40-14:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

19:40-20:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

14:00-14:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

20:00-20:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

14:20-14:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

20:20-20:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

14:40-15:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

20:40-21:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

15:00-15:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

21:00-21:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

15:20-15:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

21:20-21:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

15:40-16:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

21:40-22:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

16:00-16:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

22:00-22:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

16:20-16:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

22:20-22:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

16:40-17:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

22:40-23:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

17:00-17:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

23:00-23:20
230
n/a

230
n/a

230
n/a

17:20-17:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

23:20-23:40
230
n/a

230
n/a

230
n/a

17:40-18:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

23:40-00:00
230
n/a

230
n/a

230
n/a

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-26

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 60: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Voltage (VAC)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-27

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Current (Amps)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-28

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Current (Amps)

Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90> Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90>

00:00-00:20
3,04
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

06:00-06:20
3,05
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

00:20-00:40
3,02
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

06:20-06:40
3,05
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

00:40-01:00
3,02
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

06:40-07:00
3,03
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

01:00-01:20
3,11
n/a

3
n/a

2,95
n/a

07:00-07:20
3,07
n/a

3
n/a

2,9
n/a

01:20-01:40
3,01
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

07:20-07:40
3,05
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

01:40-02:00
3,01
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

07:40-08:00
3,06
n/a

3
n/a

2,9
n/a

02:00-02:20
3,04
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

08:00-08:20
3,13
n/a

3
n/a

2,95
n/a

02:20-02:40
3,02
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

08:20-08:40
3,02
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

02:40-03:00
2,99
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

08:40-09:00
3,02
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

03:00-03:20
3,08
n/a

3
n/a

2,9
n/a

09:00-09:20
3,02
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

03:20-03:40
3,06
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

09:20-09:40
3,01
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

03:40-04:00
3,05
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

09:40-10:00
3,03
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

04:00-04:20
3,06
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

10:00-10:20
3,04
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

04:20-04:40
3,05
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

10:20-10:40
3,03
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

04:40-05:00
3,05
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

10:40-11:00
3,01
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

05:00-05:20
3,12
n/a

3
n/a

2,9
n/a

11:00-11:20
3,03
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

05:20-05:40
3,05
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

11:20-11:40
3,03
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

05:40-06:00
3,07
n/a

3
n/a

2,9
n/a

11:40-12:00
3,06
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-29

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Current (Amps)

Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90> Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90>

12:00-12:20
3,09
n/a

3
n/a

2,9
n/a

18:00-18:20
3,09
n/a

3
n/a

2,9
n/a

12:20-12:40
3,05
n/a

3
n/a

2,9
n/a

18:20-18:40
3,07
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

12:40-13:00
3,04
n/a

3
n/a

2,9
n/a

18:40-19:00
3,01
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

13:00-13:20
3,07
n/a

3
n/a

2,9
n/a

19:00-19:20
3,03
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

13:20-13:40
3,06
n/a

3
n/a

2,95
n/a

19:20-19:40
3

n/a
2,9
n/a

2,9
n/a

13:40-14:00
3,04
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

19:40-20:00
3,02
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

14:00-14:20
3,06
n/a

3
n/a

2,9
n/a

20:00-20:20
3,04
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

14:20-14:40
3,03
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

20:20-20:40
3,01
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

14:40-15:00
3,02
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

20:40-21:00
2,99
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

15:00-15:20
3,03
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

21:00-21:20
3,02
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

15:20-15:40
3,02
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

21:20-21:40
3

n/a
2,9
n/a

2,9
n/a

15:40-16:00
3,02
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

21:40-22:00
3,01
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

16:00-16:20
3,04
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

22:00-22:20
3,11
n/a

3,05
n/a

2,95
n/a

16:20-16:40
3,02
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

22:20-22:40
3,04
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

16:40-17:00
3,02
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

22:40-23:00
3,01
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

17:00-17:20
3,03
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

23:00-23:20
3,02
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

17:20-17:40
3,03
n/a

2,95
n/a

2,9
n/a

23:20-23:40
3,03
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

17:40-18:00
3,01
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

23:40-00:00
3,01
n/a

2,9
n/a

2,9
n/a

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-30

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 60: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Current (Amps)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-31

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Power (W)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-32

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Power (W)

Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90> Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90>

00:00-00:20
393
n/a

380
n/a

375
n/a

06:00-06:20
396
n/a

380
n/a

370
n/a

00:20-00:40
394
n/a

380
n/a

375
n/a

06:20-06:40
397
n/a

380
n/a

380
n/a

00:40-01:00
391
n/a

380
n/a

370
n/a

06:40-07:00
393
n/a

380
n/a

370
n/a

01:00-01:20
404
n/a

390
n/a

380
n/a

07:00-07:20
399
n/a

380
n/a

380
n/a

01:20-01:40
391
n/a

380
n/a

375
n/a

07:20-07:40
394
n/a

380
n/a

370
n/a

01:40-02:00
390
n/a

380
n/a

370
n/a

07:40-08:00
395
n/a

380
n/a

380
n/a

02:00-02:20
395
n/a

380
n/a

375
n/a

08:00-08:20
403
n/a

390
n/a

380
n/a

02:20-02:40
392
n/a

380
n/a

370
n/a

08:20-08:40
389
n/a

375
n/a

370
n/a

02:40-03:00
389
n/a

380
n/a

370
n/a

08:40-09:00
387
n/a

375
n/a

370
n/a

03:00-03:20
398
n/a

380
n/a

375
n/a

09:00-09:20
387
n/a

370
n/a

370
n/a

03:20-03:40
396
n/a

380
n/a

370
n/a

09:20-09:40
387
n/a

370
n/a

365
n/a

03:40-04:00
396
n/a

380
n/a

370
n/a

09:40-10:00
387
n/a

375
n/a

370
n/a

04:00-04:20
397
n/a

380
n/a

375
n/a

10:00-10:20
389
n/a

380
n/a

370
n/a

04:20-04:40
396
n/a

380
n/a

375
n/a

10:20-10:40
389
n/a

380
n/a

370
n/a

04:40-05:00
395
n/a

380
n/a

370
n/a

10:40-11:00
387
n/a

375
n/a

370
n/a

05:00-05:20
406
n/a

390
n/a

380
n/a

11:00-11:20
391
n/a

380
n/a

370
n/a

05:20-05:40
395
n/a

375
n/a

370
n/a

11:20-11:40
390
n/a

375
n/a

370
n/a

05:40-06:00
396
n/a

380
n/a

370
n/a

11:40-12:00
391
n/a

375
n/a

370
n/a

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-33

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Power (W)

Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90> Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90>

12:00-12:20
395
n/a

380
n/a

370
n/a

18:00-18:20
401
n/a

390
n/a

380
n/a

12:20-12:40
386
n/a

370
n/a

370
n/a

18:20-18:40
396
n/a

380
n/a

370
n/a

12:40-13:00
387
n/a

375
n/a

370
n/a

18:40-19:00
389
n/a

380
n/a

370
n/a

13:00-13:20
393
n/a

380
n/a

370
n/a

19:00-19:20
390
n/a

380
n/a

370
n/a

13:20-13:40
391
n/a

380
n/a

370
n/a

19:20-19:40
385
n/a

370
n/a

370
n/a

13:40-14:00
386
n/a

370
n/a

370
n/a

19:40-20:00
389
n/a

375
n/a

370
n/a

14:00-14:20
391
n/a

380
n/a

370
n/a

20:00-20:20
391
n/a

380
n/a

370
n/a

14:20-14:40
390
n/a

370
n/a

370
n/a

20:20-20:40
388
n/a

380
n/a

370
n/a

14:40-15:00
391
n/a

380
n/a

370
n/a

20:40-21:00
386
n/a

380
n/a

370
n/a

15:00-15:20
394
n/a

380
n/a

370
n/a

21:00-21:20
394
n/a

380
n/a

370
n/a

15:20-15:40
392
n/a

380
n/a

370
n/a

21:20-21:40
388
n/a

380
n/a

370
n/a

15:40-16:00
388
n/a

380
n/a

370
n/a

21:40-22:00
390
n/a

380
n/a

370
n/a

16:00-16:20
392
n/a

380
n/a

370
n/a

22:00-22:20
403
n/a

390
n/a

380
n/a

16:20-16:40
389
n/a

380
n/a

370
n/a

22:20-22:40
393
n/a

380
n/a

370
n/a

16:40-17:00
386
n/a

375
n/a

370
n/a

22:40-23:00
391
n/a

380
n/a

380
n/a

17:00-17:20
392
n/a

380
n/a

370
n/a

23:00-23:20
392
n/a

380
n/a

370
n/a

17:20-17:40
391
n/a

380
n/a

370
n/a

23:20-23:40
393
n/a

380
n/a

370
n/a

17:40-18:00
392
n/a

380
n/a

370
n/a

23:40-00:00
390
n/a

380
n/a

370
n/a

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0
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PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-34

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 60: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Power (W)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0

ProLAN 2008, www.prolan.ru©



PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-35

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Percent Load (%)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0

ProLAN 2008, www.prolan.ru©



PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-36

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Percent Load (%)

Интервал Среднее Персентиль 75< Персентиль 90< Интервал Среднее Персентиль 75< Персентиль 90<

00:00-00:20
23,2
n/a

24
n/a

25
n/a

06:00-06:20
23,2
n/a

24
n/a

25
n/a

00:20-00:40
23
n/a

24
n/a

24,5
n/a

06:20-06:40
23,2
n/a

24
n/a

25
n/a

00:40-01:00
23,1
n/a

24
n/a

25
n/a

06:40-07:00
23,1
n/a

24
n/a

24,5
n/a

01:00-01:20
23,7
n/a

24
n/a

25
n/a

07:00-07:20
23,3
n/a

24
n/a

25
n/a

01:20-01:40
23
n/a

23,5
n/a

25
n/a

07:20-07:40
23,2
n/a

23,5
n/a

24
n/a

01:40-02:00
23
n/a

23,5
n/a

24
n/a

07:40-08:00
23,2
n/a

24
n/a

25
n/a

02:00-02:20
23,1
n/a

23,5
n/a

25
n/a

08:00-08:20
23,8
n/a

25
n/a

25
n/a

02:20-02:40
23
n/a

24
n/a

24,5
n/a

08:20-08:40
23,1
n/a

24
n/a

24,5
n/a

02:40-03:00
22,8
n/a

23
n/a

24
n/a

08:40-09:00
23
n/a

23,5
n/a

24
n/a

03:00-03:20
23,3
n/a

24
n/a

25
n/a

09:00-09:20
23
n/a

24
n/a

24
n/a

03:20-03:40
23,2
n/a

24
n/a

25
n/a

09:20-09:40
23
n/a

23,5
n/a

24
n/a

03:40-04:00
23,2
n/a

24
n/a

24,5
n/a

09:40-10:00
23,1
n/a

24
n/a

24
n/a

04:00-04:20
23,3
n/a

24
n/a

25
n/a

10:00-10:20
23,1
n/a

24
n/a

25
n/a

04:20-04:40
23,2
n/a

24
n/a

25
n/a

10:20-10:40
23,1
n/a

24
n/a

25
n/a

04:40-05:00
23,2
n/a

24
n/a

25
n/a

10:40-11:00
22,9
n/a

23,5
n/a

24
n/a

05:00-05:20
23,7
n/a

24
n/a

25
n/a

11:00-11:20
23,1
n/a

24
n/a

25
n/a

05:20-05:40
23,2
n/a

24
n/a

25
n/a

11:20-11:40
23,2
n/a

24
n/a

25
n/a

05:40-06:00
23,4
n/a

24
n/a

25
n/a

11:40-12:00
23,3
n/a

24
n/a

25
n/a

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0

ProLAN 2008, www.prolan.ru©



PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-37

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Percent Load (%)

Интервал Среднее Персентиль 75< Персентиль 90< Интервал Среднее Персентиль 75< Персентиль 90<

12:00-12:20
23,6
n/a

24
n/a

25
n/a

18:00-18:20
23,5
n/a

24
n/a

25
n/a

12:20-12:40
23,1
n/a

23,5
n/a

24
n/a

18:20-18:40
23,3
n/a

24
n/a

25
n/a

12:40-13:00
23,2
n/a

23,5
n/a

25
n/a

18:40-19:00
22,9
n/a

23,5
n/a

24
n/a

13:00-13:20
23,4
n/a

24
n/a

25
n/a

19:00-19:20
23
n/a

23,5
n/a

24,5
n/a

13:20-13:40
23,3
n/a

24
n/a

25
n/a

19:20-19:40
22,8
n/a

23
n/a

24
n/a

13:40-14:00
22,9
n/a

23
n/a

24,5
n/a

19:40-20:00
23,1
n/a

24
n/a

24
n/a

14:00-14:20
23,2
n/a

24
n/a

25
n/a

20:00-20:20
23,2
n/a

24
n/a

25
n/a

14:20-14:40
23,2
n/a

23,5
n/a

25
n/a

20:20-20:40
23
n/a

23,5
n/a

24,5
n/a

14:40-15:00
23,1
n/a

24
n/a

24,5
n/a

20:40-21:00
22,7
n/a

23
n/a

23,5
n/a

15:00-15:20
23,1
n/a

24
n/a

24
n/a

21:00-21:20
23,2
n/a

24
n/a

24,5
n/a

15:20-15:40
23,1
n/a

24
n/a

25
n/a

21:20-21:40
22,9
n/a

23,5
n/a

24
n/a

15:40-16:00
23
n/a

23,5
n/a

24
n/a

21:40-22:00
23,1
n/a

24
n/a

24
n/a

16:00-16:20
23,2
n/a

24
n/a

24,5
n/a

22:00-22:20
23,7
n/a

24
n/a

25
n/a

16:20-16:40
23,1
n/a

24
n/a

24,5
n/a

22:20-22:40
23,2
n/a

24
n/a

25
n/a

16:40-17:00
23
n/a

23
n/a

24,5
n/a

22:40-23:00
23
n/a

23,5
n/a

24
n/a

17:00-17:20
23,2
n/a

24
n/a

24,5
n/a

23:00-23:20
23
n/a

23,5
n/a

24
n/a

17:20-17:40
23,1
n/a

23,5
n/a

24
n/a

23:20-23:40
23,2
n/a

24
n/a

25
n/a

17:40-18:00
23
n/a

23,5
n/a

24
n/a

23:40-00:00
23
n/a

23
n/a

24,5
n/a

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0

ProLAN 2008, www.prolan.ru©



PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-38

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 60: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125(0): Output Percent Load (%)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0

ProLAN 2008, www.prolan.ru©



PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-39

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125: UPS Battery Run Time (min)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0

ProLAN 2008, www.prolan.ru©



PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-40

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125: UPS Battery Run Time (min)

Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90> Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90>

00:00-00:20
38,2
n/a

37
n/a

35
n/a

06:00-06:20
37,8
n/a

36
n/a

34
n/a

00:20-00:40
38,2
n/a

37
n/a

35
n/a

06:20-06:40
37,9
n/a

36
n/a

35
n/a

00:40-01:00
38,3
n/a

37
n/a

35
n/a

06:40-07:00
38
n/a

36,5
n/a

35
n/a

01:00-01:20
36,7
n/a

35
n/a

33
n/a

07:00-07:20
37,4
n/a

36
n/a

34,5
n/a

01:20-01:40
38,4
n/a

37
n/a

35
n/a

07:20-07:40
38,3
n/a

37
n/a

35
n/a

01:40-02:00
38,5
n/a

37
n/a

35,5
n/a

07:40-08:00
38,2
n/a

37
n/a

35
n/a

02:00-02:20
37,9
n/a

36,5
n/a

35
n/a

08:00-08:20
36,9
n/a

35
n/a

33
n/a

02:20-02:40
38,4
n/a

37
n/a

35,5
n/a

08:20-08:40
38,9
n/a

38
n/a

35
n/a

02:40-03:00
38,5
n/a

38
n/a

35,5
n/a

08:40-09:00
38,9
n/a

37,5
n/a

35,5
n/a

03:00-03:20
37,5
n/a

36
n/a

34
n/a

09:00-09:20
38,5
n/a

37
n/a

35
n/a

03:20-03:40
37,7
n/a

36
n/a

34,5
n/a

09:20-09:40
38,8
n/a

38
n/a

36
n/a

03:40-04:00
38
n/a

36
n/a

35
n/a

09:40-10:00
38,9
n/a

38
n/a

36
n/a

04:00-04:20
37,6
n/a

36
n/a

34
n/a

10:00-10:20
38,6
n/a

37
n/a

35
n/a

04:20-04:40
37,7
n/a

36
n/a

35
n/a

10:20-10:40
38,8
n/a

37,5
n/a

36
n/a

04:40-05:00
37,5
n/a

35,5
n/a

34
n/a

10:40-11:00
38,8
n/a

38
n/a

36
n/a

05:00-05:20
36,5
n/a

35
n/a

33
n/a

11:00-11:20
38,6
n/a

37
n/a

35
n/a

05:20-05:40
38,1
n/a

36
n/a

35
n/a

11:20-11:40
38,6
n/a

37
n/a

35
n/a

05:40-06:00
37,8
n/a

36
n/a

34
n/a

11:40-12:00
38,7
n/a

38
n/a

35
n/a

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0

ProLAN 2008, www.prolan.ru©



PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-41

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 20: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125: UPS Battery Run Time (min)

Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90> Интервал Среднее Персентиль 75> Персентиль 90>

12:00-12:20
38,6
n/a

37
n/a

35
n/a

18:00-18:20
37,5
n/a

36
n/a

34
n/a

12:20-12:40
38,6
n/a

37
n/a

36
n/a

18:20-18:40
37,9
n/a

36
n/a

35
n/a

12:40-13:00
39,2
n/a

38
n/a

37
n/a

18:40-19:00
39
n/a

38
n/a

36,5
n/a

13:00-13:20
38,5
n/a

37
n/a

36
n/a

19:00-19:20
38,3
n/a

37
n/a

35
n/a

13:20-13:40
38,4
n/a

37
n/a

35,5
n/a

19:20-19:40
39,1
n/a

38
n/a

36,5
n/a

13:40-14:00
38,7
n/a

37
n/a

35
n/a

19:40-20:00
38,6
n/a

37
n/a

35,5
n/a

14:00-14:20
38,8
n/a

37
n/a

36
n/a

20:00-20:20
38,5
n/a

37
n/a

35
n/a

14:20-14:40
38,4
n/a

37
n/a

35
n/a

20:20-20:40
38,7
n/a

37,5
n/a

36
n/a

14:40-15:00
38,3
n/a

37
n/a

35
n/a

20:40-21:00
38,8
n/a

38
n/a

36
n/a

15:00-15:20
38,3
n/a

36,5
n/a

34
n/a

21:00-21:20
38,2
n/a

37
n/a

35
n/a

15:20-15:40
38,7
n/a

37,5
n/a

35
n/a

21:20-21:40
38,5
n/a

37
n/a

36
n/a

15:40-16:00
38,8
n/a

38
n/a

36,5
n/a

21:40-22:00
38,8
n/a

38
n/a

36,5
n/a

16:00-16:20
38,4
n/a

37
n/a

35
n/a

22:00-22:20
37
n/a

35,5
n/a

34
n/a

16:20-16:40
39
n/a

38
n/a

37
n/a

22:20-22:40
38,3
n/a

37
n/a

35
n/a

16:40-17:00
39,2
n/a

38,5
n/a

36,5
n/a

22:40-23:00
38,2
n/a

37
n/a

35,5
n/a

17:00-17:20
37,9
n/a

36,5
n/a

35
n/a

23:00-23:20
38
n/a

37
n/a

35
n/a

17:20-17:40
38,5
n/a

38
n/a

36
n/a

23:20-23:40
38,3
n/a

37
n/a

36
n/a

17:40-18:00
38,3
n/a

37,5
n/a

35
n/a

23:40-00:00
38,6
n/a

38
n/a

36
n/a

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0

ProLAN 2008, www.prolan.ru©



PHSLA-ON-SERVER1-290708-1136-42

Универсальный тест оценки качества электропитания
23.07.2008 19:10 - 28.07.2008 19:10

Базовая Линия 60: Рower general test.[10.0.3.152] Powerware 9125: UPS Battery Run Time (min)

 Сервис Тест-Ателье Про: Отчет о Здоровье Сети; версия 2.0

ProLAN 2008, www.prolan.ru©


